URAD PRE
a REGULACIV

SIETOVYCH

ODVETVI

(http://www.urso.gov.sk)

Evidencia Standardov kvality za oblast’
Elektrina - distribucia 2025

Cislo transakcie: PTSR-DRNJBG-145419
Aktualiny datum vytvorenia zaznamu: 26.02.2026
Prepoéet hodnét: Uspesne prebehol

Udaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:

RoTTelL Energy, s.r.o.

Sidlo (miesto podnikania):
Jarkova 42

ICO:
36815616

Priezvisko a meno:

Mgr. Marek Karlik

Od:

01.01.2025

Do:

31.12.2025

Telefénne ¢Eislo:

0918967791

E-mail:

karlik@rottelenergy.sk



Pocet OM na napatovej drovni do 1 kV domacnosti:

Pocet OM na napatovej arovni do 1 kV mimo
domacnosti:

Pocet OM na napatovej trovni nad 1 kV:

Celkovy pofet OM spolu:

20

20



Urovei dodrziavania kvality distribucie elektriny

A B C D E F
Oznadenie SK podria Popis Podet, podani Kritérium Miera XDi
vyhl. 236/2016 Z. z. alebo zavaznosti

udalosti porusenia SK
alebo
hodnoty
SAIDIN,
SAIFIN a ISS
§ 3 pism. a) D:C 0 1,00 4 4,00
D4D 0
§ 3 pism. b) D,C 0 1,00 5 5,00
D.D 0
§ 3 pism. c) DsC 0 1,00 4 4,00
DsD 0
§ 3 pism. d) D4C 0 1,00 7 7,00
D4D 0
§ 3 pism. e) DsC 0 1,00 8 8,00
DsD 0
§ 3 pism. f) DeC 0 1,00 8 8,00
DeD 0
§ 3 pism. g) prvy D,C 1,00 5 5,00
0
bod
D;D



§ 3 pism. g) druhy DsC 0
bod
DsD 0
§ 3 pism. h) DgC 13
DD 18
§ 3 pism. i) D1oC 18
D1oD 18
§ 3 pism. j) D1C 0
DD 0
§ 3 pism. k) D42C 0
D¢,D 0
§ 3 pism. [) D43C 5
D43D 2
§ 3 pism. m) D14C 20
D14D 20
§ 3 pism. n) D1sC 0
D1sD 0
§ 3 pism. o), SAIDIN D16 0,000
§ 3 pism. o), SAIFIN D17 0,000
§ 3 pism. 0), ISS D1s

0,00000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

6,00

6,00

3,00

4,00

5,00

6,00

4,00

5,00

4,00

3,00



§ 3 pism. p) D4oC 1,00 3 3,00

0
D4gD 0
§ 3 pism. q) DyoC 0 1,00 5 5,00
D20D 0
XDXP - celkova urovefi dodrziavania SK 100,00
- Pozadovana hodnota XD 93,50
Vysvetlivky:

1. Ak subjekt nevykonaval distribuciu elektriny po cely rok t-1, tabulka sa nevyplhuje..

2. D1 = D1D/D1C (udaje podla tabulky €. 5.1).

3 .Di = DiD/DiC; i = 2 aZ 20 (Udaje DiD, DiC a Di podla tabulky €. 5.2)

4 .D16 = 60/SAIDIN pre regionalnu distribuént sustavu podla § 3 pism. o) bodu 1.1; ak SAIDIN < 60,
potom D16 = 1,00

D16 = 75/SAIDIN pre regionalnu distribu¢ni sustavu podla § 3 pism. o) bodu 1.2; ak SAIDIN < 75,
potom D16 = 1,00,

D16 = 60/SAIDIN pre regiondinu distribuénu sistavu podla § 3 pism. o) bodu 1.3; ak SAIDIN < 60,
potom D16 = 1,00,

D16 = 80/SAIDIN pre miestnu DS podla § 3 pism. o) bodu 1.2; ak SAIDIN < 80, potom D16 = 1,00
D17 = 1,20/SAIFIN pre regionalnu distribu¢nu sustavu podfa § 3 pism. o) bodu 2.1; ak SAIFIN <
1,20, potom D17 = 1,00,

D17 = 1,50/SAIFIN pre regionalnu distribu¢nu sustavu podla § 3 pism. o) bodu 2.2; ak SAIFIN =
1,50, potom D17 = 1,00,

D17 = 1,20/SAIFIN pre regionalnu distribuénu sustavu podla § 3 pism. o) bodu 2.3; ak SAIFIN <
1,20, potom D17 = 1,00,

D17 = 1,50/SAIFIN pre miestnu DS podla § 3 pism. o) bodu 2.2; ak SAIFIN < 1,5, potom D17 = 1,00,
D18 = 0,0005/ISS pre vSetky distribu¢né sustavy; podla § 3 pism. o) tretieho bodu; ak ISS < 0,0005,
potom D18 = 1,00.

Udaje SAIDIN, SAIFIN a ISS sa uvadzaju pod'a tabulky &. 5.3.

5. XDi = Di x Vi, pricom i = 1 az 20.
6. XD = SumaXDi, pricom i = 1 az 20.

7. Hodnoty XDi a XD sa zaokruhluju na dve desatinné miesta.
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Evidencia Standardov kvality za oblast: Elektrina - distribucia

Obchodné meno:
Sidlo:

RoTTel Energy, s. r. 0.
Jarkova 42, 080 01 PreSov

ICO: 36 815 616
Obdobie: vid' stipec
Dodrziavanie Standardov kvality podla § 3 pismena a) az n) 2025
Oznadenie SK podla Popis Pocet, Poznamka
vyhl. 236/2016 Z. z. hodnota
§ 3 pism. a) DiC |dodrzanie kvality napitia 0
DiD 0
§ 3 pism. b) DiC |odoslanie pis. stanoviska ku kvalite napétia 0
DiD 0
§ 3 pism. c) DiC |odstaranenie priciny znizenej kvality napatia 0
DiD 0
§ 3 pism. d) DiC |uskutoénenie Distr. Do OOM po splneni OP a TP 0
DiD 0
§ 3 pism. e) DiC |obnovenie Distr. po prerudeni - neplati¢ 0
DiD 0
§ 3 pism. f) DiC |obnovenie Distr. po preruseni - Ziadost dodavatel 0
DiD 0
§ 3 pism. g) DiC |obnovenie Distr. po preruseni -porucha v DS nad 1 kV 0
prvy bod DiD 0
§ 3 pism. g) DiC |obnovenie Distr. po preruseni -porucha v DS do 1 kV 0
druhy bod DiD 0
okrem 2 OM VL.
§ 3 pism. h) DiC |Oznamenie - pldnované obmedzenie 18  |spotreba
DiD 18
§ 3 pism. i) DiC |Dodrzanie oznameného pl. terminu obmedzenia 18
DiD 18
§ 3 pism. j) DiC |Zabezpeéenie preskusania uréeného meradla 0
DiD 0
§ 3 pism. k) DiC |Overenie spravnosti vyuctovania platby za Distr. 0
DiD 0
§ 3 pism. 1) DiC |Dodrzanie lehoty 30 dni - pisomné stanovisko 2 Metalmax 1x (MRK)
k pripojeniu do MDS alebo zmena MRK Presov park 2 1x
DiD 2
§ 3 pism. m) DiC |Obnovenie distribticie do OM z dévodu vzniku udalosti 20 VSD -porucha
v nadradenej DS ak nedoslo k poskodeniu elektroenerg. dfia 7.4.2025
zariadenia v podradenej sistave VSD - 29 min.
DiD 20
§ 3 pism. n) DiC |Vymena nefunkéného meradla - lehota 5 pracovnych 0
dni od doruéenia pisomného znamenia konc. odberatela
DiD 0
§ 3 pism. o) Dodrziavanie plynulosti distribtcie elektriny (SAIDIN) 0
XD - celkové uroven dodrziavania SK 100,000
PoZadovana hodnota XD podla vyhlasky 236/2016 Z. z. 93,400

Vysvetlivky:

DiC
DiD

DIN

je polet zaznamenanych udalosti s dodrzanim prisluiného 5K
je pocet neopravnenych podani tykajucich sa kvality elektriny

je celkovy pocet zaznamenanych podani/udalosti tykajlcich sa prisluiného 5K




Udaje o udalostiach, kedy nebol standard kvality dodrzany z dévodu vzniku udalosti podla § 5 pismena a)
STAV NUDZE v elektroenergetike

Celkovy ¢as trvania
vyhlaseného stavu
nadze v roku t-1
vyjadreny v tvare
HH:MIN

Celkovy pocet odbernych miest dotknutych vyhlasenim stavu
nddze pripojenych do sustavy

Celkové mnoistvo
nedodanej elektriny z
dévodu vyhlasenia stavu
nudze v roku t-1 (MWh)

0,000

Udaje o udalostiach, kedy nebol $tandard kvality dodrzany z dovodu vzniku udalosti podla § 5 pism. b) az d)

Vznik udalosti podla [Celkovy [Celkovy ¢as od vzniku udalosti po obnovenie prenosu |Celkovy  |Celkové mnoZstvo
§5 Pocet |alektriny v roku t-1 vyjadrend v tvare HH:MIN et edodane elektriny
udalosti dotknutych [v roku t-1 z ddvodu
v roku t- oM vzniku udalostiv
1 pripojenych|MWh
do sustavy
pismeno b), Zivelnad
pohroma 0 0 0,000
pismeno c), tretia
osoba 0 0 0,000
pismeno d),
ohrozenie Zivota 0 0 0,000

Pocet udalosti, kedy nebol Standard kvality dodrzany z dovodu vzniku udalosti podia § 5 pism. e)

Celkovy pocet udalosti v roku t-1, kedy nebol $tandard kvality dodrzany z dévodu
vzniku udalosti podla § 5 pism. e)

Pocet udalosti, kedy nebol Standard kvality dodrzany z dévodu vzniku udalosti podla § 5 pism. f) azZ i)

Vznik udalosti v roku t-1
podfa § 5

Poéet pripadov nedodrzania $tandardu kvality v roku t-1 z dévodu vzniku udalosti

podia §5 pism. f) aZ i)

pism. f), zasah vyssej moci

pism. g), dohodnuty termin
mimo lehoty podfa
prislusného standardu
kvality

pism. h), uvedenie
nespravnych identifikaénych
udajov v prislusnej zmluve

pism. i), neposkytnutie
stcinnosti dotknutym
odberatefom elektriny
alebo tretou stranou
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Potvrdenie prijatia dotaznika Elektrina 2025
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